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e Module de paramétrage capteur o X

VTR _—, [EESNNINNNNNN=....

Lamgagran, sereaie (L2 - =

Paramétrage du capteur: 22 29 03 65 - V 2.2 - Version Non Enregistreur

| 22 29 03 65 V.6.6.3.0

Numéro de série : 22290365 ) |
[AMEtr I'affich notification -
O  arguiyea y Dws bolawaren  * ]
Campagr 1 | meveemsrms | "
Seuil Orange : &00 | |
o |
. Seuil Rouge : 1500 | |
; ' § oo} tf 1
V' LED Actives €02 Coefficient & 1,0000 B: 0,00 | : N ~ A ~
' ' ' ' ' > N N S NN A
HR Coefficient A : 1,0000 8: 0,00 I ol
L] & ) ~
Firrnware v 2.2 T°C Coefficient & : 1,0000 B: 0,00 |
' affichage CO2 ~' affichage HR / T°C | R - . P
| Ay ¥ 3 F N h | = I = & T - - E =
Alerte sanore seuil rouge Alerte sonore seuil veD y | 3 ,,'..__.
, = L b el W g hadly g
.h'ﬁ' Paramétrage de |a prise de mesure y |
Reset X |
Pas des mesures + u | Bole meseres  MAILOWE P S — i
. 1 minute 5 minutes minw u ( e O B [Ten W Erpisrmarts, Riad 3
- Mise a jour du firm | —— il e el selenls T
® 2 minutes 10 minutes 40 minutes |
Afficher I'historique des MNE point moyenne
étalonnages manuels ® 1 point 2 points - r
Energie restante ) )
Durée de la campagne 0 jour(s) 2 heure(s) CO2 référence 400
n, A
I e o [ [
Estimation de I'autonomie restante _ Duree d'enregistrement disponible paramétrage du mode expert Date mesures 2023/06/06 Nbr Dépassements Orange 1
190 jours 39 jours
rranent Activation Mode Expert Heure de debut 15:35 Nbr Depassements Rouge o
CO2 SSTUNENENNNN COV indisponibl Heure de début 0 Heure de fin ) Heure de fin 16:33 Valeur maximale relevée 1217
indisponible
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Annuelles CO2

Fiche de relevé de mesures a lecture directe (1/2)

Infermations sur la piéces mesurée

Identitiant de la péce
Dénomination de la piece

Effectif théorique de la piéce

Informations sur I"appareil de mesures

, JEH

Modeéle d' appareil utilisé Capteur Class'Air

M de série de I'appareil 22 04 00 09

Mode d'étalonnage ® Fournisseur Usine Manuel
Date dernier étalonnage / Vérfication &)

Type d'affichage " Valewr fppm) ' Indicateur coloré
Conformité des seuils ® Conforme Mon conform
Fréquence d'affichage / Enregistrement ® mn < 10mn Autre

Made de contrile Visuel ~ Enregistrement

Informations sur la période de mesures

QI HYR
PGYAE
HM GE

Date de la mesure 0770642023
Heuwre de début de la mesure 11:14
Heure de fin de la mesure 12:14

Mombre moyen d'occupants mineurs au mement de la mesure
Présence d'au moin 1 dépassement > S00ppm ® Oui Hon
Présence d'au meoin 1 dépassement > 1500ppm Cui @ Hon
Valeur CO2 maxi relevée (ppm) 933

Mombre de valeurs dépassant E00ppm 1

Mombre de valeurs dépassant 1300ppm ]

Actions immeédiates mises en place en cas de dépassement

Optirnisation de I'aération

Autre action

s Annuelles CO2

29): 3

Fiche de relevé de mesures a lecture directe (2/2)

Résultats de I'action

Retour a la normale (< &b0ppm)

Diminution encore insuffisante (< 1300ppm)

Persistance du dépassement (> 1500ppm)

Graphe des mesures relevées

1600 ¢

1400

1200

8

Valeur en ppm
&
=

00T
s00}
200
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— o o Ay W Ty D oM o m o W ST T T ST WY WY WY WY W O O i O -
e I R R B

Durée

= Seuil Avertissement = Seujl Alerte = Valeur CO2

Observations complémentaires de |'utilisateur

Détail

Commnetaire des services techniques

Détail
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) PZERSV 3. ZVMR HEHS TSVYRERHA | RAI ]

€8 Module de paramétrage capteur - X

Paramétrage du capteur: 22 04 00 09 -V 2.1 - Version Enregistreur

22 04 00 09 V.6.6.1.0

CE_M ' 3 l WE_IH FEW Humero de sere 22 Paramétrage de |'affich t des notifications

Seuil Orange : 1020
.:) Seuil Rouge : 2020
&Yl R /' LED Actives CO2 Coefficient A : | 1,0000 B: 0,00
HR Coefficient A : 1,0000 B: 0,00
OM \HQI Fb{ (;RE _)Im_s Mesures: 0 _ .
Firmware V 2.1 T*C Coefficient A : 1,0000 B: 0,00
" Affichage CO2 +' Affichage HR /T*C
~ Alerte sonore seuil rouge ~" Alerte sonore seuil vert
4 Paramétrage de la prise de mesure
-4 @)

Pas des mesures

] : . ® 1 minute 5 minutes 20 minutes 1 heure
6 Effacer les mesures @ Mise en veille : - Mise a jour du firm fnu minu inu ur

2 minutes 10 minutes 40 minutes
Afficher I'historique des Récupération des mesures Nb point moyenne
étalonnages manuels brutes @ 1point
Energie restante . o
. Durée de la campagne 0 jour(s) 0 heure(s) CO2 référence 400

Estimation de I'autonomie restante Durée d'enregistrement disponible Paramatraas du mode expert
D DPW 100 jours 19 jours
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